
戸田市立戸田東中学校消防設備修繕
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※　この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。

現地作業は平日日中を想定してよろしいでしょうか。日時・曜日等に指定があればご教示くださ
い。

現地作業は夏季休業期間中（7月22日～8月22日）を考えているため、平日日中（午前９時～午
後３時）の想定で問題ございません。詳細な日時・時間については、給食調理場担当部署及び現
地職員と調整が必要となります。

格納箱交換後の放水試験は含まない認識でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。

質 疑 応 答 書

案件名称：

本修繕が必要となった原因（不備内容）をご教示ください。
修繕対象の屋内消火栓は調理場内に設置されており、経年や調理場内での水はね等により劣
化が進み、扉が閉まらなくなっている状況です。

質 疑 図面番号 回 答 図面番号

格納箱は埋込型か露出型か、自火報機器（発信機・表示灯・ベル）がついているかをご教示くだ
さい。

格納箱の交換は内部のホースの交換及び自火報機器（設置されている場合）の交換は含まない
認識でよろしいでしょうか。

現地写真、設備・配管図面、直近の点検表、アスベスト調査報告書のご提供をお願いできますで
しょうか。

本物件はアスベストを含みますでしょうか。

格納箱は露出型となります。また、自火報機器については、発信機及び表示灯がついており、ベ
ルはついておりません。

お見込みのとおりです。ホース及び自火報機器につきましては既存のものを再設置する想定と
なっております。

現地写真、設備・配管図面、直近の点検表は別添のとおりとなります。建築年月が平成17年以
降となるため、調査報告書はありません。

本物件は建築年月日が平成21年3月であるため、アスベストは含んでおりません。
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不良個所

【屋内消火栓設備】

1階　中学校厨房内

消火栓箱の破損・腐食
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図面Ｎｏ．

工事名称 図面名称

ユニバァサル設計ユニバァサル設計ユニバァサル設計ユニバァサル設計
UNIVERSA L  D ESI GN  OFF ICE   IN C.

設計者 印

印管理建築士

事務所登録 一級建築士事務所埼玉県知事登録（2）第10137号 Ａ１：

Ａ３：

戸田東小学校・戸田東中学校改築等工事（Ⅲ期）
一級建築士　登録第341397号　本多　淳一

Ｍ－

小学校給食調理場増築及び改修機械設備工事
1/50

1/100
給排水衛生設備　増築部１階平面詳細図

設備関係規定に適合することを確認済み

設備設計一級建築士  登録第1365号  榎本　裕秋
設　備

以降屋外配管図参照
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注：既設40GV以降新設とする。
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